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ESG-H - ein geregeltes und fremdiiberwachtes
Bauprodukt auf hochstem Sicherheitsniveau

1.0 Einfiihrung: Sinn und
Zweck des Leitfadens

Im Bereich der deutschen Bauaufsicht sind
bei Einscheiben-Sicherheitsglas drei Produk-
te zu unterscheiden: ESG, heiRgelagertes
ESG nach EN 14179 und ESG-H nach Bau-
regelliste. Die Abgrenzung zwischen diesen
Produkten ist in der Praxis nicht immer ganz
klar. Dieser Leitfaden soll allen beteiligten
Gruppen wie:

| Verarbeitern

H Anwendern

H Planern

| |solierglasherstellern und

H Monteuren

Sicherheit geben, was die Definition dieser
Produkte und die an sie gestellten Anforde-
rungen angeht.

(Bild 1)
Zug- und Druckspannung im
Scheibenquerschnitt von ESG

2.0 Das Produkt
und seine Herstellung

Einscheiben-Sicherheitsglas
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) ist ein
thermisch vorgespanntes Flachglas (z.B.
aus Float- oder Ornamentglas), bei dem
durch eine besondere Warmebehandlung
des Glases ein charakteristischer Eigen-
spannungszustand eingepragt wird. Im
Vergleich zu normal gekiihltem Flachglas
wird durch diesen sogenannten thermi-
schen Vorspannprozess eine wesentlich
héhere Belastbarkeit des Glases gegen-
iber mechanischen und thermischen
Einwirkungen erzielt.

Das Glas wird hierzu in einem ,Vorspann-
ofen“ innerhalb eines definierten Zeitrau-
mes gleichmagig auf ca. 620 °C erhitzt
und anschliefend schnell abgekiihlt. Da-
durch erhdlt das Glas an beiden Oberfl&-
chen (jeweils in einem Bereich mit einer
Dicke von 20 % der Glasdicke) eine
Druck- und im Kern eine Zugspannung.
Druck- und Zugspannung stehen im
Gleichgewicht. Daher kann eine nachtrag-
liche Bearbeitung der Oberflachen oder
Kanten die Eigenschaften des ESG nach-

teilig verdndern oder zum unmittelbaren
Bruch fiihren.

ESG besitzt gegeniiber nicht vorgespanntem
Glas eine erhohte Biegezugfestigkeit und
Temperaturwechselbestandigkeit sowie ein
feinkriimeliges Bruchbild, wodurch das Pro-
dukt seine Sicherheitseigenschaften erhalt.

Bei der Herstellung von Floatglas lassen
sich trotz duBerster Sorgfalt Verunreinigun-
gen der Glasschmelze mit Nickel nicht
vermeiden. Dadurch kénnen im Glas
Einschliisse aus Nickelsulfid entstehen.
Diese haben die unangenehme Eigen-
schaft, ihr Volumen im Laufe der Zeit durch
Phasenumwandlung zu vergrolerm. Dieser
Prozess wird durch Temperatureinfluss be-
schleunigt. Im normal gekiihlten Glas stellt
dieses Phanomen kein Problem dar. Befin-
det sich ein solcher Einschluss aber im Zug-
spannungsbereich im Kern eines Einschei-
ben-Sicherheitsglases, kdnnen die dadurch
entstehenden zusétzlichen Spannungen
zum pldtzlichen Versagen der Scheibe fiih-
ren. Eine wirksame Mafinahme dagegen ist
eine erneute Warmebehandlung des ESG
im so genannten HeiRlagerungstest, im
Englischen ,Heat-Soak-Test“genannt.

ca.0,2-d

d Zugspannung ———»

ca.0,2-d

\— Druckspannung

—~+—— Druckspannung

(Bild 1)
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Heiflagerung von Einscheiben-Sicher-
heitsglas

Beim Heifllagerungstest wird das bereits
thermisch vorgespannte ESG einem weite-
ren Temperaturprozess unterzogen. Das
thermisch vorgespannte Glas wird in ei-
nem speziell dafiir vorgesehenen, gepriif-
ten Ofen unter definierten Vorgaben erhitzt
und nach Erreichen der vorgeschriebenen
Temperatur tber eine definierte Zeit gela-
gert. Dabei vergroBern sich eventuell vor-
handene Nickelsulfid-Einschliisse und fiih-
ren, sofern sie in der Zugzone liegen und
eine Mindestgrofe haben, zum Bruch des
ESG.

Mit diesem Verfahren kann bei ordnungs-
geméafer Durchfiihrung nach derzeitigem
Kenntnisstand die Versagenswahrschein-
lichkeit der Scheiben auf das im Bauwe-
sen erforderliche Maf reduziert werden.

3.0 Baurechtliche
Anforderungen

Es wird zwischen den produkt- und den
anwendungsbezogenen Anforderungen
unterschieden.

3.1 Produktbezogene Anforderungen

In Deutschland wird unterschieden zwi-
schen heifigelagertem ESG nach européi-
scher Definition (EN 14179) und nach
deutscher Bauregelliste. ,ESG-H" ist ein
eigenstandiger, deutscher Begriff, der die
besonders hohen, (iber die européische
Norm hinausgehenden Anforderungen der
Bauregelliste A Teil 1, Ifd. Nr. 11.13, Anla-
ge 11.11, dokumentiert.

Die Unterschiede zwischen

| ,thermisch vorgespanntem Kalknatron-
Einscheiben-Sicherheitsglas“ nach Bau-
regelliste A Teil 1 Ifd. Nr. 11.12, im fol-
genden Text kurz als ,,ESG“ bezeichnet;

m heifigelagertem thermisch vorge-
spannten Kalknatron-Einscheiben-
Sicherheitsglas” nach EN 14179, im
folgenden Text kurz als ,,HeiRgelager-
tes ESG“ bezeichnet;

m  heifigelagertem Kalknatron-Einschei-
ben-Sicherheitsglas (ESG-H)“ nach
Bauregelliste A Teil 1 Ifd. Nr. 11.13, im
folgenden Text kurz als ,ESG-H" be-
zeichnet,

zeigt die folgende Tabelle.

An dieser Stelle sei erwahnt, dass die An-
forderungen an heifigelagertes ESG nach
EN 14179 und an ESG-H nach Bauregellis-
te auch von einem einzigen Produkt erfiillt
werden kdnnen. Fiir eine entsprechende
Kennzeichnung siehe beispielhaft Bild 3.

Temperatur
in °C A
max. 320 . '
anzustreben
290 bis 300
min. 280
N Temperatur des
letzten Glases,
das 280 °C erreicht
Raum-
] temperatur
(Bild 2) Aufheizphase Haltephase Abkihlphase
Temperaturverlauf wahrend der pesesses Ll i R bbb Lol i R o A
HeiBlagerung nach Bauregelliste (Bild 2)
|
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ESG-H - ein geregeltes und fremdiiberwachtes
Bauprodukt auf hochstem Sicherheitsniveau

Kriterium

ESG Heilgelagertes ESG
(nach Bauregelliste) (nach EN 14179)

ESG-H
(nach Bauregelliste A Teil 1,
Anlage 11.11)

Ende der Aufheizphase

- Erreichen von 280 °C Oberflachentemperatur beim letzten Glas,

(EN 14179-1 Abschnitt 5.3.2)

nach Bauregelliste, Anlage 11.11, Abschnitt 2.1

Hochste Glastemperatur
wahrend der Aufheizphase

- 320 °C, nach Bauregelliste, Anlage 11.11, Abschnitt 2.1

(EN 14179-1 Abschnitt 5.3.2)

Haltezeit - 2h 4 h, nach Bauregelliste,
(EN 14179-1 Abschnitt 5.3.3) Anlage 11.11, Abschnitt 2.1
Hochste Glastemperatur - 300°C 320 °C nach Bauregelliste,

wahrend der Haltezeit

(EN 14179-1 Abschnitt 5.3.3)

Anlage 11.11, Abschnitt 2.1

Protokollierung
des HS-Prozesses

- Temperatur-Zeit-Kurve
Anzahl der gebrochenen
Scheiben

(EN 14179-2 Anhang A.3.2)

In Abstimmung mit der
Zertifizierungsstelle nach
Bauregelliste, Anlage 11.11,
Abschnitt 3.2.2

Erstpriifung des HS-Ofens

- Ja, in Eigenverantwortung
(EN 14179-1 Abschnitt 6.5
und Anhang A)

Ja, durch Fremdiberwachung
nach Bauregelliste,
Anlage 11.11, Abschnitt 3.3

Regeliiberwachung

- 1 Jahr nach der Erstpriifung;

Alle 2 Jahre, durch

des HS-Ofens danach alle 5 Jahre, Fremdiiberwachung

in Eigenverantwortung nach Bauregelliste,

(EN 14179-2 Anhang A.3.2) Anlage 11.11, Abschnitt 3.3
Basisglas Floatglas nach EN 572-2 Floatglas oder beschichtetes

Gezogenes Flachglas nach EN 572-4

Ornamentglas nach EN 572-5

Beschichtetes Glas nach EN 1096-1

(EN 14179-1 Abschnitt 4 und EN 14179-2 Abschnitt 4.3.1.2)

Glas aus Floatglas, auch
emailliert, nach Bauregelliste
Anlage 11.11, Abschnitt 1

Emaillierung zulassig

Ja, nach Bauregelliste, Anlage 11.11, Abschnitt 1
(EN 14179-1 Abschnitt 3.4 und EN 14179-2 Abschnitt 4.3.1.2)

Charakteristische Siehe EN 12150-1, Abschnitt 9.4, Tabelle 6 (EN 14179-1 Abschnitt 11.4)
Biegezugfestigkeiten
Klares, in der Masse 120 N/mm?
eingefarbtes, beschichtetes
Floatglas
Emailliertes Floatglas 75 N/mm?
(Emaillierung in der Zugzone)
Ornamentglas, 90 N/mm? Nach BRL nicht geregelt

gezogenes Flachglas
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Kriterium ESG Heif3gelagertes ESG ESG-H

(nach Bauregelliste)

(nach EN 14179)

(nach Bauregelliste A Teil 1,
Anlage 11.11)

Bruchbild-Anforderungen

Siehe EN 12150-1, Abschnitt 8,
Testscheibengrofe

360 x 1.110 mm;

Einhaltung bei allen
produzierbaren Abmessungen

Siehe EN 14179-1, Abschnitt 10,

Testscheibengrofie
360 x 1.110 mm

Siehe EN 12150-1, Abschnitt 8,
Testscheibengrofie

360 x 1.110 mm;

Einhaltung bei allen
produzierbaren Abmessungen

Fremdiiberwachung

Nein

Ja, nach Bauregelliste
Anlage 11.11, Abschnitt 3.1

Tiefe der max. zuldssigen

15 % der Glasdicke

Nicht erwahnt

5 % der Glasdicke

Kantenverletzungen (nach TRLV) nach Bauregelliste,

Anlage 11.11, Abschnitt 3.2.2
Kantenbearbeitungen, Zulassig nach EN 12150-1, Zulassig nach EN 14179-1, Zulassig nach EN 12150-1,
Bohrungen?, Offnungen, Abschnitt 7 Abschnitt 9 Abschnitt 7
Ausschnitte

Erstpriifung des Produkts

Erforderlich nach EN 12150-2
Abschnitt 5.2.2

Erforderlich nach EN 14179-2
Abschnitt 5.2

Erforderlich nach Bauregelliste,
Anlage 11.11, Abschnitt 3.1

Werkseigene
Produktionskontrolle
inkl. Dokumentation

Erforderlich nach EN 12150-2
Abschnitt 5.3

Erforderlich nach EN 14179-2
Abschnitte 5.3 bis 5.5

Erforderlich nach Bauregelliste,
Anlage 11.11, Abschnitt 3.2?

Kennzeichnung

Nach EN 12150-1 Abschnitt 10:

Name oder Markenzeichen
des Herstellers
Schriftzug ,EN 12150“

Nach EN 14179-1 Abschnitt 12:
Name oder Markenzeichen

des Herstellers

Schriftzug ,EN 14179-1“

Erforderlich nach Bauregelliste,
Anlage 11.11: Hersteller,

gof. Herstellwerk,

Schriftzug ,ESG-H*,
Zertifizierungsstelle nach
Bauregelliste,

Anlage 11.11, Abschnitt 2.3

Anforderungen an den
Konformitatsnachweis
BRL / CE-Norm

UH / System 3
EN 12150-2 Anhang ZA.2

-/ System 3
(EN 14179-2 Anhang ZA.2.1)

Uz

Uberwachung des Einbaus

Fir punktgestiitzte, hinterliftete Wandbekleidungen aus Einscheiben-Sicherheitsglas gelten in vielen

Bundeslandern besondere Regeln.

Y In anwendungshezogenen technischen Regeln (TRPV, TRLV, TRAV) erfolgen zuséatzliche Einschrankungen,
z. B. Abstand Lochbohrung zur Glaskante.

2 Uber das Ausgangsprodukt ESG nach BRL A Teil 1, Ifd. Nr. 11.12, ist auch die werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 12150
eingeschlossen.
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3.2 Anwendungsbezogene
Anforderungen

Wenn in Deutschland ESG mit Heiflage-
rung in baulichen Anlagen gefordert wird,
muss es den Anforderungen der Bauregel-
liste A Teil 1 geniigen (ESG-H mit U-Zei-
chen). Erfiillt das gewéahlte Produkt nur
die Vorgaben der européischen Produkt-
norm (EN 14179), dann ist in Deutschland
zu seiner Verwendung eine Zustimmung im
Einzelfall (ZiE) durch die zustandige Bau-
aufsichtsbehdrde erforderlich.

In den folgenden technischen Regelwer-

ken und Normen wird fiir bestimmte Ein-
bausituationen (z. B. Einbauhdhe > 4 m;
punktgehaltene Fassaden) explizit ESG-H
statt ESG gefordert:

m Technische Regeln fiir die Verwendung
von linienformig gelagerten Verglasun-
gen (TRLV)

| Technische Regeln fiir die Verwendung
von absturzsichernden Verglasungen
(TRAV)

m Technische Regeln fiir die Verwendung
von punktformig gelagerten Verglasun-
gen (TRPV)

m DIN 18008: Glas im Bauwesen — Be-
messungs- und Konstruktionsregeln*

m DIN 18516-4: AuBenwandbekleidun-
gen, hinterliiftet — Einscheiben-Sicher-
heitsglas — Anforderungen, Bemessung,
Prifung

Die zugehérigen Erganzungen in den Lis-

ten der technischen Baubestimmungen

sind zu beachten.

*Ersetzt mit bauaufsichtlicher Einflihrung

die vorgenannten Regelwerke

4.0 Werkseigene Produk-
tionskontrolle (WPK) und
Fremdiiberwachung

Die Dokumentation der Herstellungspro-
zesse, inshesondere des Heiflagerungs-
tests, und die Sicherstellung der geforder-
ten Produkteigenschaften sind wichtiger
Bestandteil der Produktion von hei3gela-
gertem ESG und ESG-H.

Die Dokumentation dient zum Nachweis
der ordnungsgemé&fen Durchfiihrung des
HeiBlagerungstests in der Eigen- und
Fremdiberwachung. Auf Wunsch des Kun-
den kann die Weitergabe separat mit dem
Hersteller vereinbart werden.

Die Dokumentation sollte mindestens die
folgenden Angaben enthalten:

m Herstellwerk und Ofenbezeichnung, so-
fern mehr als ein Ofen vorhanden ist

m Auftragsnummer / Position

m Datum der Durchfiihrung des Heiflage-
rungstests

W Haltezeit und Temperatur wahrend der
Haltephase

W Unterschrift des Verantwortlichen

Zusatzliche Angaben zur Eigeniberwa-
chung sind méglich.

Bei der Herstellung von ESG-H ist dariiber
hinaus eine Fremdiiberwachung und Zerti-
fizierung durch eine vom Deutschen Insti-
tut fiir Bautechnik (DIBt) benannte Uber-
wachungs- und Zertifizierungsstelle vorge-
schrieben, unabhéangig davon, ob die Pro-
duktionsstétte innerhalb oder auferhalb
Deutschlands liegt.

I 5.0 Kennzeichnung

Sowohl die EN 14179-1 als auch die Bau-
regelliste machen Vorgaben fiir eine
Kennzeichnung der Produkte, um eine
Riickverfolgbarkeit zu gewahrleisten (vgl.
Tabelle). Nach Bauregelliste hat die Kenn-
zeichnung ,dauerhaft und sichtbar” zu er-
folgen.

Grundsatzlich ist eine Kennzeichnung
empfehlenswert, die im eingebauten Zu-
stand sichtbar ist. Denn nur so ist jeder-
zeit fiir jeden erkennbar, dass hier ein
Einscheiben-Sicherheitsglas mit speziel-
len Brucheigenschaften vorliegt.

Fehlt die Kennzeichnung vollstandig, ist
die Verwendung des Einscheiben-Sicher-
heitsglases als Bauprodukt nach der
europaischen Bauproduktenrichtlinie
nicht zulassig.

Pflichtangaben
nach Bauregelliste

~ > 7usatzangaben
nach EN 14179

(Bild 3)

Beispiel einer Kennzeichnung von ESG-H,
das auch die Priifbedingungen nach

EN 14179-1 erfiillt

Im Falle von Reklamationen oder bauauf-
sichtlichen Marktiiberwachungsmafinah-
men sind die Dokumentation des Herstell-
prozesses und die Kennzeichnung des Pro-
duktes ESG-H wichtige Instrumente zum
Nachweis einer ordnungsgeméafen Durch-
flihrung des HeiBlagerungstests.
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I 6.0 Sicherheitsniveau

An alle Baustoffe werden hohe Anforde-
rungen an die Zuverlassigkeit gestellt.
Hierzu werden Grenzwerte der Versagens-
wahrscheinlichkeit definiert. Nach DIN
1055-100 ,Einwirkungen auf Tragwerke —
Grundlagen der Tragwerksplanung, Sicher-
heitskonzept und Bemessungsregeln®,
Anhang B, bzw. EN 1990 ,Eurocode:
Grundlagen der Tragwerksplanung®, An-
hang C, betragt die ,erlaubte” Versagens-
wahrscheinlichkeit von Bauteilen, bei de-
ren Versagen Gefahr fiir Leib und Leben
entsteht, 1:1.000.000 pro Jahr (Zuverlas-
sigkeitsindex 8 > 4,7 fiir Bezugszeitraum
1 Jahr).

Neue Erkenntnisse belegen, dass ord-
nungsgemaf produziertes ESG-H diese
Anforderung erfillt.

Dieses hohere Sicherheitsniveau gegen-
liber heifigelagertem ESG nach

EN 14179, die von hdchstens einem Bruch
auf 400 Tonnen Glas ausgeht, ergibt sich
aufgrund der um zwei Stunden verlangerten
Haltezeit beim HeiRlagerungstest.

7.0 Bruchursachen bei
Einscheiben-Sicherheitsglas

Durch den thermischen Vorspannprozess
ist Einscheiben-Sicherheitsglas mecha-
nisch und thermisch belastbarer als nicht
vorgespanntes Glas. Als sproder Werkstoff
kann es bei Uberbelastung und unsachge-
méfem Umgang trotzdem brechen, wobei
die Ursache haufig nicht offensichtlich ist.

BF

Oft wird in diesem Fall vorschnell ein
Nickelsulfid-Einschluss als Bruchursache
unterstellt. Dabei gibt es eine Reihe weite-
rer moglicher Faktoren, die auch bruchaus-
I6send wirken kdnnen, wie zum Beispiel:

B Kantenbeschéadigungen,

B Falsche Klotzung,

m Unplanméafige Zwéngungen beim
Einbau,

m Uberschreiten der Temperaturwechsel-
bestandigkeit,

W Bauwerk-Setzungen,

W Kontakt von Glas zu harten Materialien,

m Nachtragliche Glasbearbeitung,

B Vandalismus.

Um den Nickelsulfid-Einschluss eindeutig
als Bruchursache einzugrenzen, sind nach
dem heutigen Stand der wissenschaft-
lichen Erkenntnisse folgende Merkmale
nachzuweisen:

1. Bruchschmetterling (nur sichtbar, falls
die Scheibe im Rahmen stehen bleibt
oder grofere zusammenhdangende
Scheibenfragmente vorliegen)

2. Kugelférmiger, meist metallisch glan-
zender Einschluss auf dem Bruchspie-
gel des Bruchursprungs

3. Charakteristische, raue Oberflachen-
struktur (,Elefantenhaut) und Mes-
sing-Farbe des Einschlusses im Lichtmi-
kroskop (im Auflicht)

4. Durchmesser des Einschlusses
ca. 0,05 bis 0,5 mm

5. Lage des Einschlusses im Zugspan-
nungsbereich des Scheibenquerschnitts

6. Nachweis der charakteristischen Zu-
sammensetzung aus Nickel und Schwe-
fel, z. B. durch EDX (Energiedispersive
Rontgenspektroskopie)

7. Bruchspiegelanalyse.

Alle sieben Merkmale miissen durch Analy-
se bestatigt werden. Das Vorliegen eines
dieser Merkmale allein reicht nicht als Nach-
weis fur Nickelsulfid als Bruchausldser aus.

8.0 Hinweise fiir die
Bestellung und Abwicklung
von Auftragen mit ESG-H

Auftraggeber und Hersteller sollten sich
eindeutig dariiber verstandigen, ob ESG,
heifigelagertes ESG oder ESG-H geméaf
der in diesem Leitfaden erlduterten Defini-
tionen Vertragsgegenstand ist. In Zweifels-
féallen ist zu klaren, welche Anforderungen
an das zu liefernde Produkt bestehen (Si-
cherheitsniveau, Einbauort, ...). Die Hin-
weise der Hersteller sind zu beachten.

Wenn der Auftraggeber die Weitergabe der
Dokumentation der Herstellungsprozesse,
insbesondere des Heillagerungstests,
wiinscht, ist das separat zu vereinbaren
(vgl. Kapitel 4).

Durch die derzeitige Rechtsprechung se-
hen sich die Hersteller zum Teil veranlasst,
bei Bestellung von ESG, hei3gelagertem
ESG oder ESG-H schriftlich Bedenken ge-
gen die Ausfiihrung des Bauvorhabens mit
diesen Produkten anzumelden, um sich
rechtlich abzusichern.

Bei Reklamationen wegen vermeintlicher
Spontanbriiche sollten die zahlreichen an-
deren moglichen Schadensursachen (vgl.
Kapitel 7) bedacht werden.
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DIN 1055-100: Einwirkungen auf Tragwer-
ke — Grundlagen der Tragwerksplanung,
Sicherheitskonzept und Bemessungsre-
geln.

DIN 18008: Glas im Bauwesen — Bemes-
sungs- und Konstruktionsregeln.
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